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10987654321

CONSULTORIO DE

PRÁCTICAS

ÁREA 19.20 m2ÁREA 11.40 m2

helad.
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CIVIL
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SALIDA ÁREA

DE SERVICIOS

(futura habitación internación)

ROPA LIMPIA
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ExpansiónExpansiónExpansiónExpansiónExpansiónExpansión

NUEVA ESTRUCTURA

TANQUES DE AGUA

N.P.
 + 0.20

el nivel de piso terminado

de la ampliación deberá 

respetar el del edificio exist.

N.P.
 + 0.00

N.P.
 + 0.20

N.P.
 + 0.20

N.P.
 + 0.20

N.P.
 + 0.20N.P.

 + 0.20
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PATIO DE SERVICIO

CORTE  3 - 3

CORTE  3 - 3

veredín perimetral veredín perimetral

CORTE 2 - 2 
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Proy. cumbrera

ACUEDUCTO A DESPLAZAR

ESTACIONAMIENTO

DE MOTOS Y BICICLETAS

nueva acequia de desagues realizada en hormigón con rejillas y tapas de inspecciónnueva acequia de desagues realizada en hormigón con rejillas y tapas de inspección

tapa inspección

tapa inspección

tapa inspección

tapa inspección

Nuevo cierre
 de columnas y m

urete bajo combinado con chapa perfo
rada

Nuevo cierre
 de columnas y murete bajo combinado con chapa perforada

Nuevo cierre de columnas y murete bajo combinado con chapa perforada

PAÑOL

DEPÓSITO

TALLER DE MANTENIMIENTO

NUEVA ESTRUCTURA

FUTURA TANQUES DE AGUA

NUEVA CALLE DE CIRCULACIÓN

VEHICULAR DE HORMIGÓN

ARMADO

RESIDUOS

GENERALES

RESIDUOS

PATOLÓGICOS

SALA DE BOMBAS

DEPÓSITO IIDEPÓSITO I

JEFATURA

cierre liviano metal desplegado

ACCESO

OFFICE

mesón de trabajo acero inoxidable

mesón de trabajo acero inoxidable

cierre liviano metal desplegado

heladera bajo

mesada

calefón
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rollizos eucaliptus Ø6cm

rollizos eucaliptus Ø6cm
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nuevo veredín

perimetral

mesada c/pileta
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nueva acequia de H° nueva acequia de H°

escalera

marinera

La edificación del área de oficina 

de mantenimiento deberá tener la 

misma pendiente del edificio contiguo

PARE

PLAYA DE MANIOBRAS
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r
a

proyección estructura metálica

proyección estructura metálica
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cm

rollizos eucaliptus Ø6cm

rollizos eucaliptus Ø6cm

rollizos eucaliptus Ø6cm

CORTE b - b 

VM

VM

Las acequias deberán cubrirse en su

totalidad por rejillas moduladas 

desmontables con perfiles "L" y marco 

tipo bastidor
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CORTE a - a 

CORTE c - c 

CORTE d - d 

LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA, GRUPOS ELECTRÓGENOS, SALA DE TABLEROS, DE

MEDIA Y ACOMETIDAS ESTÁN DISEÑADAS A NIVEL DE ANTEPROYECTO.

EL PROYECTO EJECUTIVO DEBERÁ ESTAR A CARGO DE LA CONTRATISTA, CON TODA LA

INGENIERÍA DE DETALLES DE MUROS DE CONTENCIÓN, TRINCHERAS, ESTRUCTURAS

METÁLICAS, CARPINTERÍAS, SOLADOS, CAÑOS, VENTILACIONES REGLAMENTARIAS, ETC.

NOTA:

Revestimiento ladrillo visto Revestimiento ladrillo visto Revestimiento ladrillo visto Revestimiento ladrillo visto Revestimiento ladrillo visto Revestimiento ladrillo visto
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inodoro vertedero

SE DEMUELE EL CONTRAPISO

EXISTENTE Y SE CONSTRUYE NUEVA

CALLE DE CIRCULACIÓN VEHICULAR

DE H° ARMADO
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SE DEMUELE VEREDÍN PERIMETRAL EXISTENTE - nuevo veredín perimetral

SE DEMUELE EL CONTRAPISO

EXISTENTE Y SE CONSTRUYE NUEVA

CALLE DE CIRCULACIÓN VEHICULAR

DE H° ARMADO Y PISO DE ADOQUÍN

64 PANES
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nuevo veredín

perimetral

nuevo veredín

perimetral

nuevo veredín

perimetral

cordón de confinamiento

a=0.10cm

cordón de confinamiento

a=0.10cm

cordón de confinamiento

a=0.10cm

junta estructural

junta estructural

Revestimiento ladrillo visto Revestimiento ladrillo visto Revestimiento ladrillo visto

Revestimiento ladrillo visto Revestimiento ladrillo visto Revestimiento ladrillo visto
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CORTE e - e CORTE f - f 

CORTE g - g CORTE g - g 

N.P.
 + 0.20

N.P.
 + 0.05

N.P.
 + 0.20

N.P.
 + 0.20

N.P.
 + 0.20

N.P.
 + 0.20

N.P.
 + 0.20

N.P.
 + 0.00

veredín perimetral

veredín perimetral

veredín perimetral

Pend. 5%

Nuevo piso de

acceso seg/ETP
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oficina cerrada hasta altura

de cielorraso con perfiles de

aluminio y vidrio de seguridad

papelero

Banco CiMalco
mod.Barna

papelero

papelero

Banco CiMalco
mod.Barna

papelero

bebedero

bebedero

bebedero

NUEVO CANTERO

C/LIQUIDAMBAR

Banco CiMalco
mod.Barna

DEMARCACIÓN LÍMITE VEHICULAR

Banco CiMalco
mod.Barna

BOLARDAS BOLARDAS

CELDAS DE 1/2

GRUPO ELECTRÓGENO

SUB-ESTACIÓN

TRANSFORMADORA

T
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B
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O

S

veredín perimetral

veredín perimetral

ventila
ción superior

rampa

GRUPO ELECTRÓGENO

rejilla
 de ventila

ción grupo electr.
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 de ventila

ción grupo electr.

ventila
ción superior

rampa

rampa
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CALLE BATAGLIA

P P P P P P P P P P P P P

P

Nuevo Puente peatonal

Nuevo Puente peatonal

Nuevo Puente peatonal

Nuevo Puente peatonal

Nuevo Puente peatonal

Nuevo Puente peatonal

Nuevo Puente peatonal

Vereda Pública:

La Contratista deberá ejecutar

todos los trabajos de acuerdo a lo que

designe el municipio, en cuanto a la

terminación de veredas públicas,

cordones y cunetas.

También deberá plantar los forestales

colocando una casoleta confinando de

cada una de las especies con un

cordón de hormigón armado y

estructura

metálica de acuerdo a detalle adjunto.

mesón de trabajo 

acero inoxidable

CORTE  4 - 4
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Q
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Q
UE III
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ÓN

muebles metálicos

tipo Mecalux

muebles metálicos

tipo Mecalux

muebles metálicos

tipo Mecalux

muebles de melamina

con banquina de hormigón

muebles ssitema móvil tipo  movibloc

de Mecalux

guía en piso guía en piso
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"HOSPITAL A. SCARAVELLI"  AMPLIACIÓN  MATERNIDAD
 Y OTROS SERVICIOS

Obra:

Sup. Terreno =     18.900,00  m²

Sup. Cub. Exist.c/FUESMEN =  8.098,30  m²

Sup. Cubierta  a Construir =      1.336,00  m

2

Sup. semicub. a Construir =         227,50  m

2

Total a Construir =      1.563,50  m

2

Esc.:1:100
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